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Zadavatel:
Smlouva:

Ddvod analyzy:

Protokol o zkousce €. 8497/2026 |

Obec Hartmanice, Hartmanice 109, Bystré u Policky, 569 92
Smlouva o dilo 12/2020 ze dne 16.12.2020
opakovany rozbor

Material: pitna voda: verejny vodovod
Misto odbéru: Hartmanice €p. 109, MS - kuchyn umyvadlo
Vzorkoval: Vraspirova Hana Bc.
Metoda odbéru: VZ 01 - Odbéry vzorkd pitnych vod (Akr.)
Typ vzorku: a) v rozvodném potrubi
Datum odbéru: 29.7.2026  9:05
Datum pFijmu: 29.7.2026  13:10
Datum analyz: 29.7.2026 - 3.8.2026
Kontaktni osoba: Ing. Libor Pospisil, starosta
Vysledky

Parametr Jednotka Akr. | NM Metoda Vysledek Limit
kultiv. organismy pfi 22 °C KTJ/ml A ZP 004 0 200 wH
kultiv. organismy pfi 36 °C KTJ/ml A - ZP 004 2 40 MH
chlor volny mg/I A 16% ZP 055 0,11 0,30 MH
teplota °C A 0,2 ZP 021 13,8 8-12 DH

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koficientem rozsifeni k = 2. U vysledkd chemickych zkousek pod mezi
stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi. U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek < 10 KTJ nebo je vysledek vyjadren jako vice nez (>), se nejistota méreni neuvadi.
Vysvétleni zkratek: NM-nejistota méreni, NM nezahrnuje prispévek vyplyvajici z odbéru vzorku, MH-mezni hodnota, NMH-nejvy3si mezni hodnota, DH-doporucené hodnota,
SH-smérna hodnota, KTJ-kolonie tvorici jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouska v rozsahu akreditace, N-zkouska mimo rozsah akreditace, E-zkouska zajisténa externim dodavatelerm,
Parametr oznageny pismenem t/dp (u metody)-provedeno v misté odbéru vzorku/stanoven dopo&tem. PIny nazev pouZité metody, véetné zdrojdl, je k dispozici v priloze osvédgeni

o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analyzy, s vyjimkou externich sluzeb, byly provedeny na adrese laboratore. Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych predmétd;

bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratore se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely. Vysledky rozboru vzorku se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Laboratof neodpovida za vysledky, které by mohly byt ovlivnény nespravné poskytnutymi informacemi zadavatelem.

Vvyrok o shodé:

Vzorek ve stanovenych parametrech VYHOVUJE pozadavk(m predpisu:
Vyhl. MZ €.252/2004 Sh., pfiloha ¢.1

Nejistota méreni nebyla pfi hodnoceni zohlednéna.

V Ceské Tiebové dne: 4.8.2026 Schvilil: Vraspirova Hana Bc.

samostatny technik

Konec protokolu




